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ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
ENERGIM/ARKE 0G FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Fladbjergvej 55
9900 Frederikshavn

EKSISTERENDE BYGNINGER

Der eksisterer ikke anbefalede
energibesparelsesforslag for din bygning. Der
kan stadig veere andre tiltag, som kan give
mening, hvis der foretages anden renovering.

Energieffektivisering i bygninger er et omrade
i udvikling, hvorfor det kan give mening, at
forblive opdateret pad omradet, da forslag der

| maske ikke er relevante i dag, kan blive bade
l relevante og rentable senere.
4

3 Du kan laese mere om energieffektivisering af
T MM bygninger p& Sparenergi.dk.
i : Bygningens varmeforbrug afhaenger bl.a. af

hvor godt huset er isoleret, hvor meget sol
huset far, din opvarmningsform, dine vaner og
hvor mange i bor i huset.

o

N Y
N

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret pa bygningens karaktertrak. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

DIT ARLIGE BESPARELSESPOTENTIALE* BYGNINGENS PLACERING PA
ENERGIMZARKNINGSSKALAEN
| DAG EFTER RENTABLE DU SPARER

TILTAG ARLIGT
Naturgas 8.000 kr. 8.000 kr. 0 kr.
EL til andet 4.700 kr. 4.700 kr. 0 kr. ﬂ ﬂ m E E E E H ﬂ
Samlet energiudgift 12.700 kr. 12.700 kr. 0 kr.
Samlet CO2-udledning 2,11 ton 2,11 ton 0,00 ton

* Tallene er baseret pa en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Fladbjergvej 55 311881662 11. februar 2026 - 11. februar 2036 Energihuset Danmark ApS
9900 Frederikshavn CVR-nr.: 33510934



ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGER ENEReIM R ot oaeen

STATUS 0G FORBEDRINGER

P& denne side kan du sammenligne gkonomi og SIDEZRBILAC
klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

ANDRE FORSLAG DER KAN VZARE RENTABLE, HVIS DE UDFORES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG INVESTERING oREDUKTION |

BESPARELSE* ARLIGT UDLEDT
Cco2

YDERD®@RE

Yderdgr m. termorude udskiftes 200 kr. 47 kg CO,

KEDLER

Konvertering til fiernvarme (indirekte anleeg) -700 kr. 1.043 kg CO,

SOLCELLER

Montering af 5,6 kW hybrid solcelleanlaeg pa 28 m?2 1.800 kr. 888 kg CO,

* Tallene er baseret pa en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIM/AERKNINGEN.

RAD OM FINANSIERING HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Nogle energiforbedringer er godkendt til Energikonsulenten kan fortaelle dig, hvilke forudsaetninger der ligger til grund for de

handveerkerfradrag. Desuden eksisterer der flere enkelte forbedringsforslag.

offentlige tilskudspuljer, hvorfra det er muligt, at

ansgge om tilskud til energirenoveringer. Du kan ikke P3 sparenergi.dk kan du leese mere om energirenoveringer og finde inspiration og

bade fa tilskud og h&ndvaerkerfradrag. hjeelp til at igangseette en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har
samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark - sa du kan fa overblik over,

Kontakt din bank: Flere banker tilbyder klima- og hvordan man opnar en bedre bolig, der bade er energieffektiv, har et godt indeklima og

energieffektiviseringsl8n med lav rente. Ring til din er tidssvarende.

bank og hgr hvad de kan tilbyde.
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FORMALET MED
ENERGIMZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

Markningen synligggr bygningens beregnede
energibehov og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning szlges eller udlejes. P& baggrund af det
beregnede energibehov tildeles boligen en karakter pa
energimarkningsskalaen fra A2020 til G.

DERFOR SKAL DU GENNEMF@RE ENERGIFORBEDRINGER:

VARMERE OVERFLADER

Dit hus bliver bedre til at holde
& p8 varmen, s8 du far mere gavn
O af de dele af huset, der fgr var
—— for kolde til at bruge i
| | hverdagen.

BEDRE INDEKLIMA

Nar du energiforbedrer kan det
have en positiv betydning for
indeklimaet.

Det beregnede energibehov er en ret pracis indikator for
bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning til det
faktiske forbrug, som naturligvis er steerkt afthaengigt
bade af vejret og af de vaner, som bygningens brugere
har. Nogle sparer pd varmen, mens andre fyrer for dbne
vinduer eller bruger store maengder varmt vand.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 3 - BILAG

Rapporten giver et overblik over de energimaessige
forbedringer af boligen, som er rentable at gennemfgre
eller kan veaere rentable, hvis de udfgres sammen med
andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad
forbedringerne gar ud p3, hvad de koster at gennemfare,
hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor
besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger ud
fra det beregnede energibehov.

Ip

MINDRE TRAK

Din bolig bliver teettere, sa det

ikke leengere traekker fra de
steder, hvor du fgr var generet
af kulde og traek.

@GET KOMFORT

Du far nemmere ved at holde
den rette temperatur i boligen,
s den bliver rarere at veere i.

For at kunne sammenligne bygningers energimasssige
kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud
fra en rekke standardantagelser for vejr,
familiestgrrelse, indendgrstemperatur, adfeerd m.v.
Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det
beregnede energibehov.

FIRE ARSAGER TIL AT HUSETS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA

DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV | RAPPORTEN:

INDEND@RSTEMPERATUR

Der antages en konstant

opvarmning af huset til 20°C.
Den faktiske varmeregning kan
afvige, hvis beboerne gnsker en
hgjere eller lavere temperatur.

FAMILIESTORRELSE

Der antages en gennemsnitlig
familiestorrelse relativt til
husets stgrrelse. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
der bo flere eller feerre end
antaget.

Adresse Energimarkningsnummer

Fladbjergvej 55 311881662
9900 Frederikshavn

Gyldighedsperiode
11. februar 2026 - 11. februar 2036

VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige

vejrforhold. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
vinteren er szerlig varm eller
kold.

VARMTVANDSFORBRUG
Der antages et gennemsnitligt
forbrug af varmt vand relativt til
husets stgrrelse. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
beboerne bruger mere eller
mindre varmt vand.

Udarbejdet af

Energihuset Danmark ApS
CVR-nr.: 33510934



BAGGRUNDSINFORMATION

ENERGIMARKNINGSRAPPORT

STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 4 - BILAG

////////

BYGNINGSBESKRIVELSE / Fladbjergvej 55, 9900 Frederikshavn

ADRESSE

Fladbjergvej 55, 9900 Frederikshavn

BYGNINGENS ANVENDELSE | FOLGE BBR

Rakke-, kaede-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne) (130)

KOMMUNE NR. BFE NR. BYGNINGS NR. BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR
813 3148072 9 90 m? 0 m?

OPFORELSESAR OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF K/ELDERETAGE OPVARMET UOPVARMET K/&LDERETAGE
1989 90 m? 0 m? 0 m? 0 m?

AR FOR VAESENTLIG RENOVERING

VARMEFORSYNING

Kedel

SUPPLERENDE VARME
Ingen

1999

ENERGIMARKE

ENERGIMARKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

ENERGIMARKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM
Naturgas

VARMEBEHOV | kWh

7.330

OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
666,4 m® naturgas

Adresse
Fladbjergvej 55
9900 Frederikshavn

Energimarkningsnummer
311881662

Gyldighedsperiode

Andre energibehov

EL TIL ANDET*

EL til bygningsdrift
El til forbrug

kWh

338
2.759

*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug daekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pavirker ikke
energimaerkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

11. februar 2026 - 11. februar 2036

Udarbejdet af

Energihuset Danmark ApS
CVR-nr.: 33510934



ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED
BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Naturgas
8,9 kr. pr. m3
Fast afgift: 2.051 kr. pr. ar

Elektricitet til andet end opvarmning

1,50 kr. pr. kWh

Der er anvendt priser for elektricitet og varme, som der
gennemsnitligt betales pr. enhed i forsyningsomradet.
Prisen varierer alt efter hvilken leverandgr man benytter.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Denne rapport indeholder ikke oplysninger om det faktiske
forbrug, da det ikke er blevet gjort tilgaengeligt for
energikonsulenten ved udfgrelsen af energimaerket.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING |
ENERGIBESPARELSE

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa
energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr
energibesparelsesforslagene ivaerkseettes, bgr der altid
indhentes tilbud fra flere leverandgrer, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bgr
det undersgges om energiforbedringen kraever
myndighedsgodkendelse.

,&rligt abonnement for salg af el bgr undersgges naermere,
da dette varierer meget pa det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmaessige tilstand, skal der udfgres destruktive
indgreb i klimaskarmen.

DESTRUKTIVE UNDERSOGELSER

Der eriforbindelse med bygningsgennemgang ikke givet
tilladelse til at foretage destruktive undersggelser.
Oplysning om isolering beror derfor pa
energikonsulentens skgn, tegningsmateriale og byggeskik.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
11. februar 2026 - 11. februar 2036

Fladbjergvej 55
9900 Frederikshavn

311881662

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 5 - BILAG

FIRMA

Firmanummer: 600242
CVR-nummer: 33510934

Energihuset Danmark ApS
Terringvej 7
2610 Rgdovre

info[denergihuset-danmark.dk
tlf. 82303222

Ved energikonsulent
Niels A. Borgbjerg

RAPPORTENS GYLDIGHED
Gyldig fra 11. februar 2026 til den 11. februar 2036

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller gnsker du at klage
over energimarkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimaerkningsfirma, der har udarbejdet
maerkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
vaere modtaget hos det certificerede
energimarkningsfirma, senest:

* 1 &r efter energimaerkningsrapportens dato, eller

* 1 ar efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem szelger og kgber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har
faet ny ejer - dog senest 6 ar efter
energimarkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang star i geeldende bekendtggrelse
om energimerkning af bygninger. Klik ind pa linket og lees
mere om, hvordan du indgiver en klage.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/klagevejledning

Det certificerede energimaerkningsfirma behandler klagen
og bgr meddele sin skriftlige afggrelse af klagen inden for
4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
oplysninger om bygningen, herunder offentligggrelse af
energimarkningsrapporten. Du kan lsese mere om
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger pa vores
hjemmeside.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/lovgivning-om-
energimaerkning

Udarbejdet af

Energihuset Danmark ApS
CVR-nr.: 33510934



ENERGIKONSULENTENS ENERGIMAERKNINGSRAPPORT
SUPPLERENDE KOMMENTARER

SIDE 6 - BILAG

Energimaerkningen har til formal at afspejle bygningens energimaessige stand, og viser bygningens energimeessige ydeevne
via et energimarke og et beregnet energiforbrug. Dette forbrug og tilhgrende energimaerke beregnes ud fra nogle
standardbetingelser og retningslinjer, som er bestemt af Energistyrelsen.

Beregning af klimaskaermen er foretaget pa baggrund af BBR-meddelelsen sammenholdt med
konsulentens registreringer og opmaling pa stedet. Energimaerket er udarbejdet efter disse opmalinger.

Grundlaget for energimaerkningen bestar af en besigtigelse af bygningens klimaskarm og varmeanleeg. | rapporten er der
for hver bygningsdel beskrevet hvordan isoleringsforholdet i konstruktionen er bestemt.

Energimaerkningen er udarbejdet efter retningslinjerne i den geeldende Handbog for Energikonsulenter.
Der er ikke adgang til bygningstegninger pa kommunens digitale byggesagsarkiv.

Der er ikke modtaget udfyldt oplysningsskema om konstruktions- og isoleringsforhold fra bygningsejer eller dennes
repraesentant. Skjulte konstruktioner er derfor som udgangspunkt baseret pa energimaerke fra 2014

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal i bygningen stemmer overens med oplysningerne, som er registreret i Bygnings- og Boligregisteret
(BBR) hos kommunen.

Der er foretaget en vejledende opmaling af bygningen, kun til brug for energimarkningen.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Fladbjergvej 55 311881662 11. februar 2026 - 11. februar 2036 Energihuset Danmark ApS
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GENNEMGANG AF RO ATy 0o FoRezoRnoe
BOLIGENS ENERGITILSTAND

P3 de folgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse De rentable forslag fremgar med en investeringspris.

af energitilstanden af din bolig, energikonsulentens

forslag til energiforbedringer og tilhgrende Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved

energilgsninger. renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel
skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil

sparer mere pa dit energiforbrug inden for afhange af den konkrete renovering, som skal ske i

energiforbedringens levetid, end energiforbedringen forbindelse med besparelsesforslaget.

koster at gennemfgre.

TAG OG LOFT

LOFTRUM

STATUS

Loftkonstruktionen mod uopvarmet tagrum i andel bestar af et traebjeelkelag, som erisoleret med 350 mm mineraluld.
Isoleringsmaengden er malt ved loftlemmen, og isoleringsforholdet i konstruktionen som helhed baseres pa denne
opmaling.

YDERVAGGE

HULE YDERVAGGE

STATUS

Ydervaegge i andel bestar af en hulmur, som er opfgrt med en for- og bagmur af henholdsvis tegl og letbeton. Den
samlede vaegtykkelse er ca. 30 cm, og hulrummet mellem for- og bagmuren er isoleret med mineraluldsbatts.
Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres pa oplysninger jf. tidligere energimaerkningsrapport fra 2014.

LINJETAB VED VAG MOD VAG 0G LOFT

STATUS

Dgr- og vinduesfalse ved hulmure skgnnes udfgrt med 10 mm kuldebrosafbrydelse.

VINDUER, OVENLYS 0G D@RE

FACADEVINDUER

STATUS

Vinduer er monteret med 2-lags energi-termorude.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Fladbjergvej 55 311881662 11. februar 2026 - 11. februar 2036 Energihuset Danmark ApS
9900 Frederikshavn CVR-nr.: 33510934



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 8 - BILAG

YDERDORE

STATUS

Yderdgre er monteret med 2-lags termorude.

Yderdgre er monteret med 2-lags energi-termorude.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Yderdgre monteret med termorude udskiftes, og der monteres en ny dgr med 200 kr.
energirude.

GULVE

TERRANDAK

STATUS

Terraendakket i badevaerelse bestar af en gulvbelaegning udlagt pé betondaek, som er stgbt pa 50 mm isoleringsbatts og
et kapillarbrydende lag.
Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres pa oplysninger jf. tidligere energimaerkningsrapport fra 2014.

Terraendakket i andel bestar af en gulvbelaegning udlagt pa betondaek, som er stgbt p& 50 mm isoleringsbatts og et
kapillarbrydende lag.
Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres pa oplysninger jf. tidligere energimaerkningsrapport fra 2014.

LINJETAB VED FUNDAMENT

STATUS

Samlingen mellem terreendeaek og fundament skgnnes at besta af letklinkeblokke.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Bygningen tilfgres frisk luft ved naturlig ventilation, og luftudskiftningen sker via bygningsabninger som dgre og vinduer.
Der er mekanisk udsugning i kekken. Ved beregning af energiforbruget anvendes normtal i henhold til Energistyrelsens
tekniske anvisninger.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Fladbjergvej 55 311881662 11. februar 2026 - 11. februar 2036 Energihuset Danmark ApS
9900 Frederikshavn CVR-nr.: 33510934



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 9 - BILAG
VARMEANLAG
KEDLER
STATUS

Bygningen opvarmes med en kondenserende gaskedel, som er placeret i skur. Fabrikatet pa kedlen er Baxi - WGBK
22/24. | energiberegningen er der benyttet en nominel virkningsgrad pa 98% ved fuldlast, som er bestemt ud fra
kedeldata fra producenten.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Den eksisterende varmeforsyning udskiftes med fjernvarme. Den nye -700 kr.
fiernvarmeinstallation udfgres med en velisoleret veksler unit, og i dette forslag er
der regnet med en varmeveksler (Akva Lux Il VX] fra Danfoss/Redan. | denne
installation er fijernvarmevandet hele tiden i et lukket system. Nar fjernvarmevandet
har afgivet sin varme til radiatorerne og til varmtvandsbeholderen via
varmeveksleren, sendes det retur til fjernvarmevaerket. Der kan vaere ekstra udgifter
i forbindelse med at fgre fjernvarmeledninger ind til ejendommen. Kontakt derfor
VVS-installatgr eller fjernvarmevaerket for konkret tilbud.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ikke installeret en varmepumpe til opvarmning af bygningen. P& grund af forslag om konvertering til opvarmning
via fjernvarme, er forslag til montering af varmepumpe undladt fra rapporten. Ifglge Energistyrelsens retningslinjer ma
der alene stilles forslag til en primaer varmekilde. Opvarmning via varmepumpe er ikke fundet relevant pga. mulighed
for fjernvarme, som vurderes at vaere den bedste lgsning til den aktuelle bygning og nuveerende isoleringsforhold.

SOLVARME

STATUS

Der er ikke installeret et solvarmeanlaeg pa bygningen. P& grund af forslag til installation af en ny energieffektiv
varmeforsyning (fjernvarme), er forslag til montering af solvarmeanleeg undladt fra rapporten. Installation af solvarme vil
ikke vaere rentabelt og derfor ikke relevant at etablere pa bygningen.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Den primare opvarmning af bygningen sker via et centralvarmeanlaeg. Det opvarmede vand fra varmeforsyningen fgres
rundt i et 2-strenget lukket rgrsystem til radiatorer i de opvarmede rum i bygningen. Der er desuden gulvvarme i
badeveerelse. Ved beregning af energiforbruget benyttes det dimensionerende temperatursaet, som er bestemt ud fra
anlaegstypen i henhold til Energistyrelsens retningslinjer.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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VARMER@R

STATUS

Varmergrene i bygningen er fgrt indenfor klimaskaermen i de opvarmede arealer. Varmetab fra rgrene vil derved bidrage
til opvarmningen af bygningen.

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS

Fordelingspumpe er indbygget i varmeforsyningens kabinet, og er utilgaengelig. Pumpens effekt er vurderet til 45 W, som
er skgnnet ud fra varmeforsyningens alder.

AUTOMATIK

STATUS

Rumtemperaturen i bygningen reguleres via ventiler pa de enkelte varmeafgivere pa centralvarmeanlaegget, og dette er
beskrevet neermere under "varmefordeling” i rapporten. Der er rumtemperaturstyring pa varmeafgiverne, som minimum
daekker 75% af det opvarmede areal. Derved reguleres den gnskede rumtemperatur i bygningen overvejende automatisk
via de termostatiske styringer.

VARMT BRUGSVAND

VARMT BRUGSVAND

STATUS

| beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m? opvarmet boligareal pr. ar.

VARMTVANDSR@R

STATUS

Tilslutningsrgr fra varmeforsyningen til enheden hvori der produceres varmt brugsvand er under 5 meter. Herved
anvendes et standard veerdisaet for rerleengde og isoleringsniveau iht. Energistyrelsens regler.

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Varmt brugsvand produceres i en 60 L varmtvandsbeholder, som er sammenbygget med varmeforsyningen (Unit).

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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SOLCELLER

STATUS

Der er ikke installeret et solcelleanleg til egen el-produktion pa bygningen.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Montering af et 5,6 kW solcelleanlaeg, svarende til ca. 28 m? paneler pa tag inkL. 1,5 1.800 kr.
kW batteripakke. Anlaeegget monteres tilnaermelsesvis mod syd.

Ved placering af solceller pa tagflader skal tagkonstruktionens baereevne undersgges
naermere, da det kan vaere ngdvendigt at tagkonstruktionen skal forstaerkes. Dette
kan forgge udgifterne til montering af solcellerne. Derudover bgr der tages kontakt til
kommunen inden arbejdet pabegyndes, eftersom der i lokalplanen kan veaere
restriktioner omkring solcelleanlaeg.

Solcellepanelerne bgr integreres i den eksisterende tagbelaegning for at bevare
ejendommens udseende. Det er iszer oplagt at etablere solcelleanlaegget i
sammenhang med reparation eller udskiftning af tagbelagningen.

Forslaget er beregnet med brug af batterilager (hybridanlzeg) og med standard
montage og pa typisk type af tagflade, hvilket forudsaetter den bedste udnyttelse af
den producerede strgm og derved stgrre arlig besparelse. Den optimale placering er
mod syd som giver den stgrste produktion af el pa et dggn, samt en heeldning pa
omkring 40 grader.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Fladbjergvej 55 311881662 11. februar 2026 - 11. februar 2036 Energihuset Danmark ApS
9900 Frederikshavn CVR-nr.: 33510934
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En bygning bestar af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de
vaesentligste dele pa tveers af konstruktioner og installationer.

)
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)
-

Tag og loft

Bygningens gverste del af klimaskaermen, f.eks.

et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

Ydervaegge

Bygningens vaegge ud mod det fri eller mod
uopvarmede omrader. Vaeggen kan vaere hule,
massive eller lette ydervaegge.

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskarmen,
f.eks. terraendaek, gulv mod krybekaelder eller
etageadskillelse mod uopvarmet kaelder.

Vinduer/dgre
Bygningens facadevinduer og yderdgre.

Ventilation

Bygningens ventilationsanlaeg og
ventilationskanaler.

Adresse
Fladbjergvej 55
9900 Frederikshavn

Energimarkningsnummer
311881662

Varmt brugsvand
Bygningens komponenter til varmt brugsvand,
bl.a. varmtvandsrgr og varmtvandsbeholder.

Varmeanlag
Bygningens varmeanlaeg, f.eks. kedler,
fijernvarme, ovne og varmepumper.

Varmefordeling
Bygningens varmefordelingsanlaeg, bl.a.
varmeanlaegget, varmergr og automatik.

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og
solceller.

1)

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks.
varmefordelingspumper, varmtvandspumper og
vindmgller.

Gyldighedsperiode
11. februar 2026 - 11. februar 2036

Udarbejdet af

Energihuset Danmark ApS
CVR-nr.: 33510934
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